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CABEAMENTO FORNECIDO @ 5 @
PELA CONCESSIONARIA

COLEGIO EXISTENTE S —

Planta Baixa |

LEGENDA

CAIXA DE INSPEGAO ELETRICA = 39 UND

@ Ne¢ CIRCUITO

POSTE EM AGO CIRCULAR H=9,00M, 1 PETALA LED 250W
A INSTALAR = 15 UND

POSTE EM AGO CIRCULAR H=3,00M, 1 PETALA LED 200W A INSTALAR
=18 UND

ELETRODUTO PVC RIGIDO SOLDAVEL

1 ~
—I— FIAGAO (NEUTRO, FASE E TERRA)
#2,5

POSTE EM CONCRETO CIRCULAR EXISTENTE
H=10,00M, 4 PETALA LED 200W A INSTALAR =4 UND

vaWvlalMOsle Ve

Observacoes:

- Todo projeto foi modelado com
tecnologia BIM, através do REVIT
MEP visando uma menor
margem de erro nos quantitativos
dos materiais e na
compatibilizacao do projeto.

- Todo sistema eletrico sera
executado conforme NBR 5410 e
as normas da EQUATORIAL
PIAUI
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Cutembo Brifo Bezerra
Eng. Eletripitta - CREA: 1904106602-4
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ero Descricao Data

Prefeitura Municipal de
Curralinhos

Assentamento Lagoa Nova - Zona
Rural - Praca Sao Pedro
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